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Большая часть оборудования, которое использует природный газ, бутан, 
пропан в качестве топлива, может быть модифицирована, чтобы использовать 
биогаз [8]. Недостатком данного метода являются большие первоначальные 
затраты.  
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Аннотация: В статье рассмотрен способ повышения класса 
энергетической эффективности  жилых зданий за счет утилизации тепла сточных 
вод и применения тепловых насосов для нагрева воды для нужд ГВС. 
Рассмотрены пути повышения эффективности работы теплового насоса, при его 
использовании для нужд горячего водоснабжения. Выполнен расчет одиночного 
теплового насоса с перегревом пара, теплового насоса с многоступенчатым 
сжатием  и трех параллельно подключенных установок. 
Abstract: The article describes a method for increasing the energy efficiency 
class residential buildings at the expense of heat utilization of waste water and the use 
of heat pumps for water heating for domestic hot water needs. The ways of improving 
the efficiency of the heat pump, when it is used for the needs of hot water. The 
calculation of a single heat pump with superheated steam, the heat pump with 
multistage compression and three parallel connected units. 
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Для повышения класса энергетической эффективности возможно 
применение альтернативной энергетики [1]. Утилизация тепловой энергии 
сточных вод при помощи тепловых насосов позволяет достигнуть высоких 
показателей экономии тепла. Для сглаживания неравномерности часового 
расхода сточных вод, возможно применение бака-аккумулятора. 
Однако совместный отвод из систем водоснабжения и канализации 
снижает суммарное количество тепла, которое можно извлечь, за счет 
подмешивания к отводимой из умывальников, душей и ванн горячей воде 
холодной воды из туалета. Соответственно, при проектирование жилых домов, 
лучше разделять потоки воды, отводимой от рукомойников и умывальников, 
производя их смешивание с канализационными отходами после рекуперации. 
Из-за наличия различных веществ в сточной воде (мыла, волос, песка) 
необходимо использовать цикл грубой и тонкой очистки. 
При слишком большом залповом сбросе канализационных стоков, если 
установка не была на него рассчитана, происходит отвод воды через 
специальный байпас (рисунок) [2].  
В случае применения рекуператора сточных вод и теплового насоса в уже 
существующем здании возможно применение рекуператора, представляющего 
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собой медную центральную трубу большого диаметра, которая обмотана 
медными трубами меньшего диаметра. Данная конструкция устанавливается 
вместо вертикального участка внутридомовой канализации. По трубе большего 
диаметра будут транспортироваться сточные воды, по трубам меньшего 
диаметра – холодная вода от источника водоснабжения к водонагревателю 
горячей воды [3].  
Для достижения максимального коэффициента преобразования тепловой 
энергии необходимо приблизится к теплонасосному циклу Лоренца, так как 
достичь его невозможно. Этот процесс возможет двумя способами: 
1) путем последовательного присоединения ТНУ; 
2) путем применения нескольких ступеней сжатия рабочего тела. 
 
 
Система рекуперации тепла стоков УТКС 600 
 
Если сравнить два предложенных способа с точки зрения эффективности 
применения для нагрева воды в системе ГВС, то по результатам расчета можно 
сделать вывод об увеличении коэффициента преобразование теплонаносной 
установки с тремя последовательно подключенными ТН по сравнению с 
традиционным одноступенчатым тепловым насос в 3 раза. При двухступенчатом 
сжатии коэффициент трансформации достигает 3,04, что менее эффективно и, 
как следствие, экономически неоправданно при нагреве воды для целей горячего 
водоснабжения (табл. 1). 
Для проведения примерных расчетов взяты данные по расходу горячей и 
холодной воды для жилого дома жилой общей площадью 1000 м2. При заселении 















10-12/20-25  7,59 
6,76 20-25/40-45 5,85 
40-45/60-65 6,86 
Тепловой насос с 
двухступенчатым сжатием 
10-12/60-65 3,04 3,04 
Традиционный тепловой 
насос 
0-5/60-65 2,55 2,55 
 
В табл. 2 приводятся результаты расчетов температуры стоков и массы 
стоков для данного здания.  
 
Таблица 2 




Qh , м3/ч 
Расход хол. 
воды  




















5,25 7,25 31 12500 
 
При падении температуры стоков от 22 до 12 °С среднесуточная теплота, 
отводимая от стоков, составляет 6030 кВт. Утилизируя данное количество 
тепловой энергии возможно получение 7080 кВт тепловой энергии в час. При 
этом затраты электроэнергии составят 1050 кВт·ч. Соответственно удельное 
потребление энергии сократиться на 6,03 кВт·ч/м2. 
Выводы. Применение рекуператоров с теплонасосной установкой 
возможно как в существующих (использование единых стояков для фекальной и 
«серой» канализации), так и в проектируемых зданиях (раздельные стояки). При 
этом использование раздельных стояков для фекальной и «серой» канализации 
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позволяют повысить температуру сточных вод и уменьшить площадь 
рекуператора. Утилизация и повторное использование энергии сточных вод 
позволяет сэкономить тепловую энергию и снизить затраты на горячее 
водоснабжение и, как следствие, повысить класс энергетической эффективности 
жилого здания. 
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Аннотация: В работе отмечена важность развития производства 
местных источников топлива, переработки и сжигания торфяной 
продукции для нужд малой и средней энергетики.  Дано краткое описание 
разрабатываемой технологии добычи торфа. Показано ее преимущество по 
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Abstract: The paper notes the importance of developing the production of local 
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medium energy. This is a brief description of the developed technology of extraction 
of peat. Shows its advantage compared to existing. 
